
Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И И А Н А Л И З
Образец поступил 25. 11. 20 13 11:30

внутрилабораторный номер образца (пробы) 10091 - 1226
дата начала испытаний 25.11.2013 дата выдачи результата 26. 1 1.2013 14:27

1

2

3

Запах

Цветность

Мутность ( по каолину )

балл

градус

мг/дмЗ

0

10,00+0,03
1,35+0,27

2

20

1,5

ГОСТ 335 1-74*

ГОСТ Р 52769-07

ГОСТ 335 1-74*

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Олешкевич Г. Е., врач-лаборант

К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й Х И М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З
Образец поступил 25. 11. 20 13 11:30

внутрилабораторный номер образца (пробы) 10091 - 1226
дата начала испытаний 25.1 1.2013 дата выдачи результата 26.1 1.2013 14:27

1

2

Жесткость общая

Железо (Ре, суммарно)

°Ж
мг/дмЗ

7,0+0,3

0,28+0,07

7

0,3

ГОСТ Р 52407-2005

ГОСТ 40 11 -72*

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Олешкевич Г. Е., врач-лаборант

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 25. 11.2013 11:10

внутрилабораторный номер образца (пробы) 10091 - 145
дата начала испытаний 25.1 1.2013 1 1:10 дата выдачи результата 28.1 1.2013 13:25

1

2

3

Общее микробное число

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

КОЕ/смЗ

бактерий в 100
смЗ

бактерий в 1 00
смЗ

5

не обнаружено

не обнаружено

50,

' отсутствие

отсутствие

МУК 4.2. 1018-01

МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2. 1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Пронягина Н. А., врачгбактериолог, •

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.о руководителя ИЛЦ л

Благинина Т. В. специалист-эксперт

Головина И.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба № 10091 "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Специалист, ответственный за заключение:

Вдовин А. И. врач-эксперт

Протокол№ 10091 распечатан 03.12.2013
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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